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plywalni Bas n Plywalnia w Gryficach, ul. Sienkiewicza 10
Dz S\Az) don-

o .»-s

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach na podstawie art. 4 ust. |
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1412 z p6zn. zm.) oraz § 4 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2016), po dokonaniu rocznej oceny stwierdza, ze:

1. Woda doprowadzana na plywalni¢ pochodzi z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia
i spelnia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia zdnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r.,
poz.1989);

2. Plywania wyposazona jest w 3 niecki basenowe, | jacuzzi, 6 natryskéw (3 w czesci
damskiej i 3 w czesei meskiej), z ktorych dokonywano oceny jakosci wody zgodnie z
wymaganiem rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiadaé woda na phywalniach.

3. Ocena parametrow jakosci wody na plywalni dokonywana byla przez zarzadzajacego
ptywalnig w wyniku:

1) prowadzonej  biezacej obserwacji jakosci wody, z uwzglednieniem jej
udokumentowania,

2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen oraz rejestrowania
wynikéw pomiaréw w zakresie pH, potencjatu redox, chloru wolnego, chloru
zZwigzanego,

4. Badania jakosci wody na ptywalni wykonywane byty przez zarzadzajacego:

1) zgodnie z ustalonym z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Gryficach harmonogramem oraz kazdorazowo w przypadku wystapienia sytuacji
moggcej mie¢ wplyw na pogorszenie jakosci wody na plywalni, po przerwie
eksploatacyjnej lub awarii,

2) zgodnie z wymaganym zakresem okre$lonym w zatgezniku Nr 1 i Nr 2
do rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiadaé woda na ptywalniach.

— zakres badan wykonywanych w laboratorium obejmowat: Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, ogélna liczba mikroorganizméw w 36 °C, Legionella sp.,
metnosé, chloroform, £ THM , azotany, utlenialno$¢.



5. Zarzadzajacy plywalnig  przekazywat

3)

laboratorium

kazdorazowo

pomiary potencjatu redox, chloru wolnego i chloru zwigzanego dokonywat
przedstawiciel

z  wykonywaniem

mikrobiologicznych w miejscu i punkcie pobierania prébek

4)

badan

zgodnie z wymagang czgstotliwoscia okreslong w zatgczniku Nr 2 do rozporzadzenia

z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda
na plywalniach;
———————5)—z—zastesowaniem—metodyk —referencyjnych—okreslonych—w—=zatgczniku—Nr—4
do rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiadaé woda na plywalniach;

6) w

laboratorium,

05-119 Legionowo

posiadajacym
tj. Laboratorium Badawcze JARS Sp.

terminowo

akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji,
z 0.0.

Lajski ul. Koscielna 2a,

Panstwowemu  Powiatowemu

Inspektorowi Sanitarnemu w Gryficach wyniki badan wraz ze wskazaniem dziatan
naprawczych w przypadku, gdy woda niespelniana wymagan okreslonych w zatgczniku
Nr 1 i Nr 2 do rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na plywalniach.

Tabela Nr 1 Wyniki badan wody na ptywalni wykonane przez Pafstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gryficach

Wynik: odpowiada wymaganiom
Lp Data Miejsce pobrania Nr sprawozdania rozporzadzenia/przekroczony
"| pobrania probki 5 parametr — nie odpowiada
wymaganiom rozporzgdzenia
woda wprowadzana MWIZ/1174/17,
1. | 24.05.2017r. do niecki basenu F-CHW/1175/17, odpowiada wymaganiom
ptywackiego Spr/SR/K/1435/17
eohath MWIZ/1174/17,
2. | 24.052017r. “'fc 2 s F-CHW/1175/17, odpowiada wymaganiom
VHERIce0 Spr/SR/K/1435/17
woda wprowadzana MWIZ/1174/17,
3. | 24.05.2017r. do niecki basenu F-CHW/1175/17, odpowiada wymaganiom
rekreacyjnego Spr/SR/K/1435/17
niecka basenu MWIZ/1174/17,
4. | 24.05.2017r. K i F-CHW/1175/17, odpowiada wymaganiom
rexteacyIneee - | Spr/SRIR/43SIT
S d MWIZ/1176/17,
5. | 24052017 | W ?‘“kprf’wa Zana | E CHWA177/17; odpowiada wymaganiom
meexaJuelem | SprSRIRN43SHT
: MWIZ/1176/17,
6. | 24.05.2017r. niecka jacuzzi F-CHW/1 17717, odpowiada wymaganiom
Spr/SR/K/1435/17
MWIZ/1176/17; A
71 24.052017r woda wprowad.zana F-CHW/1177/17: odpowiada wymaganiom
niecka brodzika Spr/SR/K/1435/17




MWIZ/1176/17,
24.05.2017r. niecka brodzika F-CHW/1177/17, odpowiada wymaganiom

Spr/SR/K/1435/17

Jako$¢ wody na p%ywaln.i Basen-Ptywalnia Gryfice, ul. Sienkiewicza 10 w ocenianym

okresie w wiekszosci probek spelniata wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne,

jedynie w kilku prébkach pobranych stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych wartosci tj.:

w probce wody pobranej w dniu 07.09.2016r. z systemu cyrkulacji brodzika
dziecigcego stwierdzono obecnos¢ bakterii Pseudomonas aeruginosa w ilosci
51 jtk/100 ml;

w probce wody pobranej w dniu 13.09.2016r. z systemu cyrkulacji brodzika
dziecigeego stwierdzono obecno$¢ bakterii  Pseudomonas aeruginosa  w ilosci
14 jtk/100 ml;

w probce wody pobranej w dniu 19.09.2016r. z systemu cyrkulacji brodzika
dziecigcego stwierdzono obecno$é bakterii Pseudomonas aeruginosa w ilosci
73 jtk/100 ml;

w probce wody pobranej w dniu 04.01.2017r. z systemu cyrkulacji basenu
plywackiego stwierdzono podwyzszong metnosé — 0,37 0,06 NTU;

w prébce wody pobranej w dniu 04.01.2017r. z systemu cyrkulacji basenu
rekreacyjnego stwierdzono podwyzszong chlor zawigzany - 0,27 £ 0,05 mg/l, oraz
chloroformu 0,040 £0,008mg/1 ;

w probce wody pobrangj w dniu 04.01.2017r. z niecki brodzika stwierdzono
podwyzszona ogdlna liczbe mikroorganizméw — 105 jtk/Iml;

w probce wody pobranej w dniu 18.01.2017r. z systemu cyrkulacji basenu
plywackiego stwierdzono podwyzszona chlor zwigzany — 0,26 + 0,05 mg/l;

w probce wody pobranej w dniu 09.03.2017r. z systemu cyrkulacji basenu
rekreacyjnego stwierdzono podwyzszong chlor zawiazany — 0,27 £ 0,05 mg/l;

w probee wody pobranej w dniu 09.03.2017r. z jacuzzi stwierdzono zanizony chlor
wolny —0,34 £ 0,07 mg/l;

w probce wody pobranej w dniu 09.03.2017r. z systemu cyrkulacji basenu
ptywackiego stwierdzono podwyzszony chlor zawigzany - 0,29 +0,06 mg/l;

w prébce wody pobranej w dniu 09.03.2017r. z systemu cyrkulacji basenu
plywackiego stwierdzono podwyzszony chlor wolny - 0,90 +0,18 mg/l;

w probee wody pobranej w dniu 12.04.2017r. z jacuzzi stwierdzono podwyzszony
chloroform - 0,045 +£0,014 mg/l;

w probce wody pobranej w dniu 12.04.2017r. z niecki brodzika stwierdzono
podwyzszony chloroform - 0,062 +0,012 mg/l;

w probce wody pobranej w dniu 12.04.2017r. z systemu cyrkulacji  brodzika
stwierdzono podwyzszony chloroform - 0,052 +0,010 mg/l;

w probce wody pobranej w dniu 12.04.2017r. z systemu cyrkulacji  basenu
plywackiego stwierdzono podwyzszony chloroform - 0,10 +0,02 mg/l;



- w probce wody pobranej w dniu 12.04.2017r. z niecki basenu ptywackiego
stwierdzono podwyzszony chloroform - 0,047 0,009 mg/I;

— w prébce wody pobranej w dniu 12.04.2017r. z niecki basenu rekreacyjnego
stwierdzono podwyzszony chloroform - 0,089 +0,018 mg/I;

- w probce wody pobranej w dniu 12.04.2017r. z systemu cyrkulacji ~ basenu
rekreacyjnego stwierdzono podwyzszony chloroform - 0,11£0,02 mg/l i me¢tnosé —

0,38£0,06 NTU

— w prébce wody pobranej w dniu 27.04.2017r. z niecki basenu rekreacyjnego
stwierdzono podwyzszony chloroform - 0,091 £0,018 mg/l;

— w probce wody pobranej w dniu 27.04.2017r. z systemu cyrkulacji  basenu
plywackiego stwierdzono podwyzszony chloroform - 0,16 £0,03 mg/l;

— w probce wody pobranej w dniu 27.04.2017r. z systemu cyrkulacji  basenu
ptywackiego stwierdzono podwyzszony chloroform - 0,13 £0,03 mg/l;

— w probce wody pobranej w dniu 27.04.2017r. z systemu cyrkulacji ~ brodzika
stwierdzono podwyzszony chloroform - 0,060 +0,012 mg/l;

— w probce wody pobranej w dniu 27.04.2017r. z niecki brodzika stwierdzono
podwyzszony chloroform - 0,040 £0,008 mg/l;

— w probee wody pobranej w dniu 27.04.2017r. z niecki basenu rekreacyjnego
stwierdzono podwyzszony chloroform - 0,071 0,014 mg/l;

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach po przeprowadzeniu analizy
przekroczen i ich wplywu na zdrowie ludzi stwierdzit, ze:

- w przypadku przekroczen mikrobiologicznych zarzadzajacy ptywalnig podejmowat
natychmiastowe dziatania naprawcze w celu doprowadzenia jakosci wody
do wymagan rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagai, jakim
powinna odpowiada¢ woda na plywalniach — w zwiazku z powyzszym mogly
one mie¢ minimalny wplyw na zdrowie ludzi;

- w przypadku przekroczen fizykochemicznych byly to przekroczenia niewielkie,
w minimalny stopniu mogace mie¢ wplyw na zdrowie ludzi — zarzadzajacy przez caty
okres dazyt do uzyskania prawidtowych wynikéw

W zwigzku z utrzymujgcym si¢ zanieczyszczenie mikrobiologicznym wody w systemie
cyrkulacji wody brodzika dziecigcego w miesigcu wrzesniu 2016r., pomimo podjetych przez
zarzadzajacego dziatan naprawczych Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach
wydat:

— w dniu 21.09.2016r. decyzje znak: N.HK.700.311.2016 z rygorem natychmiastowej
wykonalnosci w sprawie doprowadzenia jakosci wody w cyrkulacji oraz w niecce
brodzika dziecigcego do wymagan rozporzadzenia okreslonych w zatgcznikach
nr 1 i 2 do rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015r., poz. 2016);

—  w dniu 27.09.2016r. po okazaniu prawidtowych wynikéw badan wody wprowadzanej
oraz wody z niecki brodzika dziecigcego — sprawozdania z badan Nr 2109/WOM



z dnia 23.09.2016r. oraz 2128/WOM z dnia 24.09.2016r. decyzje znak:
N.HK.700.311.20176 zezwalajaca na uruchomienie brodzika dziecigcego.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach majac na uwadze powyzsza
analiz¢ stwierdza, ze Biuro Zarzadu Plywalni ul. Sienkiewicza 14, 72-300 Gryfice prowadzit
oceng jakosci wody na ptywalni Basen —Ptywalnia w Gryficach ul. Sienkiewicza 10 zgodnie

—z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw oraz w sposdb zapewniajgcy bezpieczefistwo-
zdrowotne 0séb korzystajacych z ptywalni.

Zgodnie z wynikami prowadzonych badan i pomiaréw, woda na plywalni Basen —
Ptywalnia w Gryficach ul. Sienkiewicza 10, w tym woda wprowadzana na ptywalni¢ spetnia
wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne okreslone w zalgcznikach Nr 1 i 2
do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiadac woda na plywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

Zgodnie z wymaganiem § 7 przywolanego rozporzadzenia zarzadzajacy plywalnia
w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie
internetowej (jezeli taka jest prowadzona), informuje o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie
jakosci wody na pltywalni dokonanej przez wasciwego inspektora sanitarnego.

JOWY
SPEKTOR SANITARNY

Otrzymuja:
1. Adresat;
2. Aa.

Do wiadomosci:

1. Zachodniopomorski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie



