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Roczna ocena jakosci wody (od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)
na ptywalni , Basen-Plywalnia w Gryficach”, ul. Sienkiewicza 10

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach na podstawie art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowe] Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r,,
poz. 195) oraz § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie

wymagar, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016), po
dokonaniu rocznej oceny stwierdza, ze:

1. Woda doprowadzana na ptywalnie pochodzi z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia

i spetnia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294);

2. Ptywania wyposazona jest w 3 niecki basenowe, 1 jacuzzi, 6 natryskéw (3 w czesci
damskiej i 3 w czesci meskiej), z ktérych dokonywano oceny jakosci wody zgodnie

z wymaganiem rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagar, jakim

powinna odpowiadac woda na ptywalniach.

3. Ocena parametréw jakosci wody na ptywalni dokonywana byta przez zarzadzajacego
ptywalnig w wyniku:

1) prowadzone] biezgcej obserwacji jakosci wody, z uwzglednieniem jej
udokumentowania,

2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen oraz rejestrowania
wynikéw pomiaréw w zakresie pH, potencjatu redox, chloru wolnego, chloru
Zwigzanego.

4. Badania jakosci wody na ptywalni wykonywane byty przez zarzadzajacego:

1) zgodnie z ustalonym z PaAstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Gryficach harmonogramem oraz kazdorazowo w przypadku wystgpienia sytuacji
mogacej mie¢ wptyw na pogorszenie jakosci wody na ptywalni, po przerwie
eksploatacyjnej lub awarii,

2) zgodnie z wymaganym zakresem okredlonym w zaftaczniku Nr 1 i Nr 2
do rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagari, jakim powinna
odpowiadac¢ woda na ptywalniach,



3)

4)

5)

6)

zakres badan wykonywanych w laboratorium obejmowat: Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, ogolna liczba mikroorganizméw w 36°C, Legionella sp.,
metnos¢, chloroform, £ THM , azotany, utlenialnos¢,

pomiary potencjatu redox, chloru wolnego i chloru zwigzanego dokonywat
przedstawiciel  laboratorium  kaidorazowo z  wykonywaniem  badan
mikrobiologicznych w miejscu i punkcie pobierania probek,

zgodnie z wymagang czestotliwoscig okreslong w zatgczniku Nr 2 do rozporzadzenia
z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda
na pfywalniach,

z zastosowaniem metodyk referencyjnych okreslonych w zatgczniku Nr 4
do rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiada¢ woda na pfywalniach,

w laboratorium posiadajgcym akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji,
tj. JARS LABORATORIUM BADAWCZE, Mikrobiologia - Fizykochemia - Sensoryka,
tajski, ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo.

5. Zarzadzajacy ptywalnia przekazywat terminowo Parnstwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu w Gryficach wyniki badan wraz ze wskazaniem dziatan
naprawczych w przypadku, gdy woda nie spetniata wymagar okreslonych w zatgczniku Nr
1i Nr 2 do rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiadac woda na ptywalniach.

Tabela Nr 1 Wyniki badain wody na ptywalni wykonane przez zarzadzajacego ptywalnig

Wynik: odpowiada
wymaganiom
Data Miejsce pobrania . [
Lp. - - Nr sprawozdania przekroczony parametr
pobrania probki . b
_ - nie odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia
niecka basenu copawiana
1.| 04.01.2021r. P/20/12/2020/1/FM/3 wymaganiom
sportowego i
rozporzadzenia
wprov\\:vaczldzaana do GRS
2.| 04.01.2021 . niecki basenu P/20/12/2020/1/FM/5 wymaganiom
rozporzadzenia
sportowego
odpowiada
3.| 04.01.2021r. niecka jacuzzi P/20/12/2020/1/FM/6 wymaganiom
rozporzadzenia
woda odpowiada
4.| 04.01.2021r. | wprowadzanado | P/20/12/2020/1/FM/7 wymaganiom
niecki jacuzzi rozporzadzenia




odpowiada

5.1 04.01.2021r. | niecka brodzika P/20/12/2020/1/FM/8 wymaganiom
rozporzadzenia
woda odpowiada
6. | 04.01.2021r. | wprowadzana do P/20/12/2020/1/FM/9 wymaganiom
niecki brodzika rozporzadzenia
niecka basenu GRpawiats
7.] 04.01.2021 . = P/20/12/2020/1/FM/2 wymaganiom
rekreacyjnego :
rozporzadzenia
woda ;
wprowadzana do odpowiada
8.| 04.01.2021r. FPT— P/20/12/2020/1/FM/4 wymagamon"\
i rozporzadzenia
rekreacyjnego
niecka basenu SHpIwists
9.] 19.01.2021r. 47/01/2021/F/2 wymaganiom
sportowego ;
rozporzadzenia
odpowiada
10. | 19.01.2021 . niecka jacuzzi 47/01/2021/F/4 wymaganiom
rozporzadzenia
odpowiada
11.| 19.01.2021r. | niecka brodzika 47/01/2021/F/3 wymaganiom
rozporzadzenia
niecka basenu odpowiada
12.| 19.01.2021r. : 47/01/2021/F/1 wymaganiom
rekreacyjnego ]
rozporzadzenia
] odpowiada
niecka basenu 2310/01/2021/Mm/3 :
’ .02. ’
e | CSIAELE: | psrioweng 2310/01/2021/F/3 NG A
rozporzadzenia
g odpowiada
wprowadzana do 2310/01/2021/M/4 .
1 .02.2021 r.
el | OS22000 | ik Bagen 2310/01/2021/F/4 £ GERDIEIN
rozporzadzenia
sportowego
odpowiada
; ’ X 2310/01/2021/M/5 .
15. | 03.02.2021 r. niecka jacuzzi 2310/01/2021/F/5 wymagamonll
rozporzadzenia
woda odpowiada
2310/01/2021/M/6 .
16.| 03.02.2021r. wpltow?t-:lzana Flo 2310/01/2021/F/6 wymaganlon}
niecki jacuzzi rozporzgdzenia
odpowiada
. " 2310/01/2021/M/7 ,
17.| 03.02.2021r. | niecka brodzika 2310/01/2021/F/7 wymagantorr.l
rozporzadzenia
woda odpowiada
18.| 03.02.2021r. | wprowadzana do 2‘2?;11%%11//22%2211/}:/: wymaganiom
niecki brodzika rozporzadzenia
odpowiada
niecka basenu 2310/01/2021/M/1 .
| DROREOAY | e 2310/01/2021/F/1 el

rozporzadzenia




woda

dpowiada
wprowadzana do 2310/01/2021/M/2 0 :
20.| 03.02.2021r. niecki basenu 2310/01/2021/F/2 wymaganlorr.m
rekreacyjnego rozporzadzenia
. odpowiada
niecka basenu 1938/02/2021/M/3 Y
21. .02.2 .
16.02.2021r 1 ¢ ortowego 1938/02/2021/F/3 e
rozporzadzenia
odpowiada
; ; ’ 1938/02/2021/M/4 S
22. .02. !
16.02.2021r niecka jacuzzi 1938/02/2021/F/4 wymaganlorr)
rozporzadzenia
odpowiada
; ; 1938/02/2021/M/2 "
23.| 16.02. ‘
3.| 16.02.2021r niecka brodzika 1938/02/2021/F/2 wymagamom
rozporzadzenia
- odpowiada
niecka basenu 1938/02/2021/M/1 .
24.| 16.02.2021r. ” wymaganiom
rekreacyjnego 1938/02/2021/F/1 DA
" odpowiada
niecka basenu 5000/02/2021/M/2 ’
25. .03.
02.03.20217 | ¢ ortowego 5000/02/2021/F/2 WDISEAMSED
rozporzadzenia
woda 4 "
wprowadzanado | 5000/02/2021/M/6 SHpeYELe
26.| 02.03.2021 . niecki basenu 5000/02/2021/F/6 wymaganlon?
sportowego rozporzadzenia
5000/02/2021/M/4 odpowiada
27.1 02.03.2021r. niecka jacuzzi 5000/02/2021/F/4 wymaganiom
rozporzadzenia
woda odpowiada
28.| 02.03.2021r. | Wprowadzana do 55%%%//%22//22%2211/ /“F”//SS wymaganiom
niecki jacuzzi rozporzadzenia
odpowiada
. ; 5000/02/2021/M/3 i
29.| 02.03.2021r. | niecka brodzika 5000/02/2021/F/3 wymagamon?
rozporzadzenia
woda odpowiada
30.| 02.03.2021 . | Wprowadzana do | 5900/ 022/22022“;/ il wymaganiom
niecki brodzika 5000/02/2021/F/7 rozporzadzenia
: odpowiada
niecka basenu 5000/02/2021/M/1 \
31.1 02.03.2021r. |\ eacyinego 5000/02/2021/F/1 W MIABETIR
rozporzadzenia
woda : w
wprowadzanado |  5000/02/2021/M/5 . —
32.| 02.03.2021r. niecki basenu 5000/02/2021/F/5 wymagamon?
rekreacyjnego rozporzadzenia
) odpowiada
niecka basenu 1647/03/2021/M/2 "
33.| 16.03.2021r. sportowego 1647/03/2021/F/2 wymaganiom

rozporzgdzenia




odpowiada

; ’ . 1647/03/2021/M/4 .
34.| 16.03.2021 . niecka jacuzzi 1647/03/2021/F/4 wymaganlon?
rozporzadzenia
odpowiada
35.| 16.03.2021r. | niecka brodzika 1166‘!‘1477//%1//22%2211//“:/: wymaganionr]
rozporzadzenia
2 odpowiada
36. | 16.03.2021r. niecka ba'lsenu 1647/03/2021/M/1 Ao
rekreacyjnego 1647/03/2021/F/1 rzporadzents
niecka basenu adpawiada
37.| 06.04.2021r. P/20/12/2020/3/FM/4 wymaganiom
sportowego .
rozporzadzenia
woda
wprowadzana do odpowiada
38.1 06.04.2021r. | iockibasenu | P/20/12/2020/3/FM/5 wymaganiom
sportowego rozporzadzenia
odpowiada
39.| 06.04.2021r. niecka jacuzzi P/20/12/2020/3/FM/6 wymaganiom
rozporzadzenia
woda odpowiada
40. | 06.04.2021r. | wprowadzanado | p/20/12/2020/3/FM/7 wymaganiom
niecki jacuzzi rozporzadzenia
odpowiada
41.| 06.04.2021r. | niecka brodzika | P/20/12/2020/3/FM/8 wymaganiom
rozporzadzenia
woda odpowiada
42.| 06.04.2021r. | Wprowadzanado | p/20/12/2020/3/FM/9 wymaganiom
niecki brodzika rozporzadzenia
niecka basenu expewlas
43.| 06.04.2021r. . P/20/12/2020/3/FM/2 wymaganiom
rekreacyjnego "
rozporzadzenia
woda
wprowadzana do odpowiada
44.| 06.04.2021r. niecki basenu P/20/12/2020/3/FM/3 wymaganiom
rekreacyjnego rozporzadzenia
. odpowiada
45.| 20.04.2021r, | Meckabasenu | 020/4/FM/2 wymaganiom
sportowego :
rozporzadzenia
odpowiada
46. | 20.04.2021r. niecka jacuzzi P/20/12/2020/4/FM/5 wymaganiom
rozporzadzenia
nie odpowiada
47.| 20.04.2021r. | niecka brodzika | P/20/12/2020/4/EM/3 el

rozporzadzenia/chlor
zwigzany 0,46 mg/|




niecka basenu

odpowiada

48.| 20.04.2021 . i P/20/12/2020/4/FM/1 wymaganiom
rekreacyjnego rozporzadzenia
. odpowiada
19.| 04.05.2021r, | Meckabasenu |, ) 01212020/5/FM/8 wymaganiom
SPOTBWERS rozporzadzenia
woda
wprowadzana do odpowiada
50. | 04.05.2021r. niseki Baseni P/20/12/2020/5/FM/4 wymaganiom
sportowego rozporzadzenia
odpowiada
51.| 04.05.2021r. niecka jacuzzi P/20/12/2020/5/FM/9 wymaganiom
rozporzadzenia
woda odpowiada
52. | 04.05.2021r. | wprowadzanado | p/20/12/2020/5/FM/5 wymaganiom
niecki jacuzzi rozporzadzenia
odpowiada
53.| 04.05.2021r. | niecka brodzika | P/20/12/2020/5/FM/6 wymaganiom
rozporzadzenia
woda odpowiada
54.| 04.05.2021r. | wprowadzana do | p/20/12/2020/5/FM/7 wymaganiom
niecki brodzika rozporzadzenia
niecka basenu oHpwiana
55.| 04.05.2021r. i P/20/12/2020/5/FM/2 wymaganiom
rekreacyjnego .
rozporzadzenia
woda
wprowadzana do odpowiada
56. | 04.05.2021r. niecki basenu P/20/12/2020/5/FM/3 wymaganiom
rekreacyjnego rozporzadzenia
niecka basenu SHpOwoEa
57.| 24.05.2021r. SHOFGWEED P/20/12/2020/6/FM/2 wymaganiom
rozporzadzenia
odpowiada
58.| 24.05.2021r. niecka jacuzzi P/20/12/2020/6/FM/5 wymaganiom
rozporzadzenia
odpowiada
59.| 24.05.2021r. | niecka brodzika | P/20/12/2020/6/FM/3 wymaganiom
rozporzadzenia
niecka basenu aElpowiiua
60. | 24.05.2021r. . P/20/12/2020/6/FM/1 wymaganiom
rekreacyjnego .
rozporzadzenia
: odpowiada
61.| 01.06.2021r, | Meckabasenu o405 05000/7/FM/4 wymaganiom

sportowego

rozporzadzenia




woda

wprowadzana do odpowia.da
62.| 01.06.2021r. tileeki basasi P/20/12/2020/7/FM/5 wymaganiom
sportowego rozporzadzenia
odpowiada
63.| 01.06.2021r. niecka jacuzzi P/20/12/2020/7/FM/9 wymaganiom
rozporzadzenia
woda odpowiada
64.| 01.06.2021r. | Wprowadzanado | p/20/12/2020/7/FM/6 wymaganiom
niecki jacuzzi rozporzadzenia
odpowiada
65.| 01.06.2021r. | niecka brodzika P/20/12/2020/7/FM/7 wymaganiom
rozporzadzenia
woda odpowiada
66.| 01.06.2021r. | Wprowadzanado | p/20/12/2020/7/FM/8 wymaganiom
niECki brOdZika rozpol-zqdzenia
niecka basenu RHEOwiN
67.| 01.06.2021 . ) P/20/12/2020/7/FM/2 wymaganiom
rekreacyjnego )
rozporzadzenia
woda )
wprowadzana do odpowna.da
68. | 01.06.2021 . niecki baseriu P/20/12/2020/7/FM/3 wymagamon.m
rekreacyjnego rozporzadzenia
niecka basenu odpowiada
69.| 17.06.2021 . P/20/12/2020/8/FM/2 wymaganiom
sportowego .
rozporzadzenia
odpowiada
70.| 17.06.2021r. niecka jacuzzi P/20/12/2020/8/FM/5 wymaganiom
rozporzadzenia
odpowiada
71.| 17.06.2021r. | niecka brodzika | P/20/12/2020/8/FM/3 wymaganiom
rozporzadzenia
niecka basenu odpowiada
72.| 17.06.2021r. ; P/20/12/2020/8/FM/1 wymaganiom
rekreacyjnego :
rozporzadzenia
niecka basenu oaponiada
73.| 06.07.2021r. P/20/12/2020/9/FM/4 wymaganiom
sportowego .
rozporzadzenia
wprov‘\:‘;c::lc.izzna do -
74.| 06.07.2021r sl basang P/20/12/2020/9/FM/5 wymagamorr-l
rozporzadzenia
sportowego
odpowiada
75.| 06.07.2021r niecka jacuzzi P/20/12/2020/9/FM/6 wymaganiom

rozporzgdzenia




woda odpowiada
76.| 06.07.2021r | wprowadzana do | P/20/12/2020/9/FM/7 wymaganiom
niecki jacuzzi rozporzadzenia
odpowiada
77.| 06.07.2021r | niecka brodzika | P/20/12/2020/9/FM/8 wymaganiom
rozporzadzenia
woda odpowiada
78.| 06.07.2021r | wprowadzana do | P/20/12/2020/9/FM/9 wymaganiom
niecki brodzika rozporzadzenia
niecka basenu Sy
79.| 06.07.2021r . P/20/12/2020/9/FM/2 wymaganiom
rekreacyjnego .
rozporzadzenia
woda .
wprowadzana do S
80.| 06.07.2021r. v P/20/12/2020/9/FM/3 wymaganiom
A rozporzadzenia
rekreacyjnego
niecka basenu S
81.| 20.07.2021r. P/20/12/2020/10/FM/3 wymaganiom
sportowego i
rozporzadzenia
odpowiada
82.| 22.01.2020r. niecka jacuzzi P/20/12/2020/10/FM/4 wymaganiom
rozporzadzenia
odpowiada
83.| 22.01.2020r. | niecka brodzika | P/20/12/2020/10/FM/5 wymaganiom
rozporzadzenia
niecka basenu SRATwIACA
84.| 20.07.2021r. ; P/20/12/2020/10/FM/2 wymaganiom
rekreacyjnego :
rozporzadzenia
niecka basenu Qipowina
85.| 03.08.2021 . P/20/12/2020/11/FM/4 wymaganiom
sportowego .
rozporzadzenia
wprov\\’rvac:idzzna do arpwiace
86.| 03.08.2021r. —— P/20/12/2020/11/FM/5 wymaganiom
rozporzadzenia
sportowego
odpowiada
87.| 03.08.2021r. niecka jacuzzi P/20/12/2020/11/FM/9 wymaganiom
rozporzadzenia
woda odpowiada
88. | 03.08.2021r. | wprowadzana do | P/20/12/2020/11/FM/6 wymaganiom
niecki jacuzzi rozporzadzenia
odpowiada
89.| 03.08.2021r. | niecka brodzika | P/20/12/2020/11/FM/7 wymaganiom
rozporzgdzenia
woda odpowiada
90. | 03.08.2021r. | wprowadzana do | P/20/12/2020/11/FM/8 wymaganiom

niecki brodzika

rozporzadzenia




niecka basenu

odpowiada

91. .08.2 J i
03.08.2021r fekreacyjnego P/20/12/2020/11/FM/2 wymaganlorr.\
rozporzadzenia
woda )
wprowadzana do odpowiada
92.| 03.08.2021 . niecki basenu P/20/12/2020/11/FM/3 wymaganiom
rekreacyjnego rozporzadzenia
niecka basenu odpowlada
93.| 19.08.2021r. P/20/12/2020/12/FM/2 wymaganiom
sportowego :
rozporzadzenia
odpowiada
94.| 19.08.2021 . niecka jacuzzi P/20/12/2020/12/FM/5 wymaganiom
rozporzadzenia
odpowiada
95.| 19.08.2021r. | niecka brodzika | P/20/12/2020/12/FM/3 wymaganiom
rozporzadzenia
niecka basenu Qs
96.| 19.08.2021r. : P/20/12/2020/12/FM/1 wymaganiom
rekreacyjnego ;
rozporzadzenia
niecka basenu ikt
97.| 07.09.2021r. P/20/12/2020/13/FM/4 wymaganiom
sportowego .
rozporzadzenia
woda :
wprowadzana do odpowiada
98.| 07.09.2021r. itk bageny P/20/12/2020/13/FM/5 wymaganiom
sportowego rozporzadzenia
odpowiada
99.| 07.09.2021r. niecka jacuzzi P/20/12/2020/13/FM/9 wymaganiom
rozporzgdzenia
woda odpowiada
100. | 07.09.2021 r. | Wprowadzana do | p/20/12/2020/13/FM/6 wymaganiom
niecki jacuzzi rozporzadzenia
odpowiada
101.| 07.09.2021r. | niecka brodzika | P/20/12/2020/13/FM/7 wymaganiom
rozporzadzenia
woda odpowiada
102.| 07.09.2021r. | wprowadzana do P/20/12/2020/13/FM/8 wymaganiom
niecki brodzika rozporzadzenia
niecka basenu agpowiads
103.| 07.09.2021 r. . P/20/12/2020/13/FM/4 wymaganiom
rekreacyjnego .
rozporzadzenia
woda )
wprowadzana do odpowiada
104.| 07.09.2021r. niecki basenu P/20/12/2020/13/FM/3 wymaganiom

rekreacyjnego

rozporzadzenia




niecka basenu

odpowiada

105.| 21.09.2021r. —— P/20/12/2020/14/FM/3 wymaganlorr.l
rozporzadzenia
odpowiada
106. | 21.09.2021r. niecka jacuzzi P/20/12/2020/14/FM/4 wymaganiom
rozporzadzenia
odpowiada
107.| 21.09.2021r. | niecka brodzika | P/20/12/2020/14/FM/5 wymaganiom
rozporzadzenia
niecka basenu s pawissa
108.| 21.09.2021r. ; P/20/12/2020/14/FM/2 wymaganiom
rekreacyjnego .
rozporzadzenia
niecka basenu oy
109. | 05.10.2021r. P/20/12/2020/15/FM/4 wymaganiom
sportowego .
rozporzadzenia
woda .
wprowadzana do i
110.| 05.10.2021r. Ak Basatii P/20/12/2020/15/FM/5 wymaganlon"!
rozporzadzenia
sportowego
odpowiada
111.| 05.10.2021r. niecka jacuzzi P/20/12/2020/15/FM/6 wymaganiom
rozporzadzenia
woda odpowiada
112.| 05.10.2021r. | wprowadzana do | P/20/12/2020/15/FM/7 wymaganiom
niecki jacuzzi rozporzadzenia
odpowiada
113.| 05.10.2021r. | niecka brodzika | P/20/12/2020/15/FM/8 wymaganiom
rozporzadzenia
woda odpowiada
114.| 05.10.2021r. | wprowadzana do | P/20/12/2020/15/FM/9 wymaganiom
niecki brodzika rozporzadzenia
niecka basenu adpawida
115. | 05.10.2021r. : P/20/12/2020/15/FM/2 wymaganiom
rekreacyjnego .
rozporzadzenia
wprov\\’/vatiid;na do odgawiada
116. | 05.10.2021r. niecki basenu P/20/12/2020/15/FM/3 wymaganlon?
p rozporzadzenia
rekreacyjnego
niecka basenu SEpowHda
117.| 21.10.2021 . P/20/12/2020/16/FM/3 wymaganiom
sportowego .
rozporzadzenia
odpowiada
118. | 21.10.2021 . niecka jacuzzi P/20/12/2020/16/FM/4 wymaganiom
rozporzadzenia
odpowiada
119. | 21.10.2021r. | niecka brodzika | P/20/12/2020/16/FM/5 wymaganiom

rozporzadzenia
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niecka basenu oHpninda
120.| 21.10.2021r. . P/20/12/2020/16/FM/2 wymaganiom
rekreacyjnego ;
rozporzadzenia
niecka basenu adfonisla
121, | 92.11.2021 ¢, P/0/09/2021/173/FM/6 wymaganiom
sportowego .
rozporzadzenia
woda
wprowadzana do odpowiada
122.] 02112021 1. | piacki basenu | P/0/09/2021/173/FM/5 wymaganiom
sportowego rozporzadzenia
odpowiada
123. | 02.11.2021 ¢, niecka jacuzzi P/0/09/2021/173/FM/9 wymaganiom
rozporzadzenia
woda odpowiada
124. | 02.11.2021r. | WProwadzanado | p/0/09/2021/173/FM/4 wymaganiom
niecki jacuzzi rozporzadzenia
odpowiada
125.1 02.11.2021r. | niecka brodzika | P/0/09/2021/173/FM/3 wymaganiom
rozporzadzenia
woda odpowiada
126. | 02.11.2021r. | wWprowadzana do P/0/09/2021/173/FM/2 wymaganiom
niecki brodzika rozporzadzenia
’ odpowiada
127.| 02.11.2021r, | Meckabasenu 000 021/173/FM/8 wymaganiom
rekreacyjnego ;
rozporzadzenia
woda .
wprowadzana do odpowiada
128. | 02.11.2021r. ek Basasi P/0/09/2021/173/FM/7 wymaganiom
rekreacyjnego rozporzadzenia
. odpowiada
129.| 16.11.2021r, | Meckabasenu o o0 0 021/174/FM)2 wymaganiom
sportowego :
rozporzadzenia
odpowiada
130.| 16.11.2021r. niecka jacuzzi P/0/09/2021/174/FM/5 wymaganiom
rozporzadzenia
odpowiada
131.| 16.11.2021r. | niecka brodzika | P/0/09/2021/174/FM/5 wymaganiom
rozporzadzenia
) odpowiada
132..| 16:11.2021 r. niecka ba'senu P/0/09/2021/174/FM/1 wymaganiom
rekreacyjnego rozporzadzenia
i odpowiada
133. | 16.12.2021r, | Meckabasenu |00 0 021/180/FM/4 wymaganiom

sportowego

rozporzadzenia
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woda

wprowadzana do IH powiai
134.| 16.12.2021 . i P/0/09/2021/180/FM/5 wymaganlon?
rozporzadzenia
sportowego
odpowiada
135.| 16.12.2021 . niecka jacuzzi P/0/09/2021/180/FM/9 wymaganiom
rozporzadzenia
woda odpowiada
136.| 16.12.2021r. | wprowadzana do | P/0/09/2021/180/FM/6 wymaganiom
niecki jacuzzi rozporzadzenia
odpowiada
137.| 16.12.2021r. | niecka brodzika | P/0/09/2021/180/FM/7 wymaganiom
rozporzadzenia
woda odpowiada
138.| 16.12.2021r. | wprowadzana do | P/0/09/2021/180/FM/8 wymaganiom
niecki brodzika rozporzadzenia
niecka basenu Dagowlags
139.| 16.12.2021r. ; P/0/09/2021/180/FM/5 wymaganiom
rekreacyjnego :
rozporzadzenia
woda ,
wprowadzana do GHpBWisa
140.| 16.12.2021 . ek EaER G P/0/09/2021/180/FM/3 wymaganiom
) rozporzadzenia
rekreacyjnego
niecka basenu SARE et
141.| 21.12.2021r. P/0/09/2021/182/FM/2 wymaganiom
sportowego :
rozporzadzenia
odpowiada
142.| 21.12.2021 r. niecka jacuzzi P/0/09/2021/182/FM/5 wymaganiom
rozporzadzenia
odpowiada
143. AR niecka brodzika | P/0/09/2021/182/FM/3 wymaganiom
rozporzadzenia
niecka basenu adpowiada
144.| 21.12.2021r. P/0/09/2021/182/FM/1 wymaganiom

rekreacyjnego

rozporzadzenia
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Tabela Nr 2 Wyniki badari wody na ptywalni wykonane przez Paristwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gryficach

Wynik: odpowiada

Miejsce wymaganiom
Lp. Data- pobrania Nr sprawozdania rozporzadzenia/przekroczony
pobrania crcks . :
prébki parametr — nie odpowiada
wymaganiom rozporzgdzenia
wprgvvx?:;zana MWI.Z/152/21
. MWIZ/164/21; odpowiada wymaganiom
1. | 01.03.2021r. do niecki ,
FiAsHi F-CHW/163/21; rozporzadzenia
olmarklegs Spr/SR/K/317-Q/21
_ MWIZ/162/21 : .
2. | 01.03.2091r. niecka ba.senu F-CHW/163/21; odpowiada wymag.amom
ptywackiego Spr/$R/K/317-Q/21 rozporzadzenia
wpr:’v?::zana MWI.Z/lGZ/Zl
o MWIZ/164/21; odpowiada wymaganiom
3. | 01032021 r: do niecki .
eI F-CHW/163/21; rozporzgdzenia
ralireatyinegs Spr/SR/K/317-Q/21
niecka basenu MWIZ/16¢/21 odpowiada wymaganiom
4, | 01.03.2021r. B F-CHW/163/21; et o
Spr/SR/K/317-Q/21
ol ||~ b R | s -
: odpowiada wymaganiom
o v:ir;rciw:_adzan:—:l F-CHW/159/21; rozporzadzenia
alacuzzl | o /6R/K/317-0/21
MWI2/158/21
. . : MWIZ/160/21; odpowiada wymaganiom
6. | 01.03.2021r. | niecka jacuzzi F-CHW/159/21; rozporzadzenia
Spr/SR/K/317-Q/21
woda MWIZ/158/21
wprowadzana MWIZ/160/21; odpowiada wymaganiom
£ | BLIB 2021 0 niecka F-CHW/159/21; rozporzadzenia
brodzika Spr/SR/K/317-Q/21
niecka MWIZ/158/21 odpowiada wymaganiom
8. | 01.03.2021r. e F-CHW/159/21; resBEdent
Spr/SR/K/317-Q/21
natrysk w d iad -
9. | 01.03.2021r. | szatni przy MWIZ/161/21 e
N rozporzadzenia

Jakos$¢ wody na ptywalni ,Basen-Ptywalnia Gryfice”, ul. Sienkiewicza 10 w ocenianym
okresie spetniata wymagania mikrobiologiczne okreélone w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia
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z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagari, jakim powinna odpowiadaé woda na
ptywalniach.

W zakresie fizykochemicznym woda na ptywalni nie spetniata wymagan rozporzadzenia -
w 1 prébce wody pobranej z niecki brodzika przekroczony zostat parametr tj. chlor zwigzany,
co zostato ujete w sprawozdaniu z badarn Nr P/20/12/2020/4/FM/3 z dnia 20.04.2021 r.
Zarzadca ptywalni przedstawit prawidtowy wynik badania wody ujety w sprawozdaniu
z badan Nr P/20/12/2020/5/FM/6 z dnia 04.05.2021 r., jako$¢ wody pod wzgledem
parametru chlor zwigzany odpowiadata wymaganiom zatacznika nr 2 do rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢
woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach po przeprowadzeniu analizy
przekroczen i ich wptywu na zdrowie ludzi stwierdzit, ze:
— w przypadku przekroczenia fizykochemicznego byto to przekroczenia niewielkie,
w minimalnym stopniu moggce mie¢ wptyw na zdrowie ludzi.

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach majac na uwadze powyisza
analize stwierdza, ze Biuro Zarzadu Ptywalni, ul. Sienkiewicza 14, 72-300 Gryfice prowadzito
ocene jakosci wody na ptywalni ,,Basen — Ptywalnia w Gryficach”, ul. Sienkiewicza 10, zgodnie
z wymaganiami obowigzujgcych przepisdw oraz w sposodb zapewniajgcy bezpieczenstwo
zdrowotne o0s6b korzystajacych z ptywalni.

Zgodnie z wynikami prowadzonych badan i pomiaréw, woda na ptywalni ,Basen —
Ptywalnia w Gryficach”, ul. Sienkiewicza 10, w tym woda wprowadzana na plywalnie
spetniata wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne okreslone w zatacznikach Nr 1i 2
do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiadac¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

Zgodnie z wymaganiem § 7 przywotanego rozporzadzenia zarzadzajacy ptywalnia
w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie
internetowej (jezeli taka jest prowadzona), informuje o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie
jakosci wody na ptywalni dokonanej przez wiasciwego inspektora sanitarnego.

Otrzymuja: )

1. Adresat

2. Afa

Do wiadomosci:

1. Zachodniopomorski Paristwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie (droga

elektroniczng)

WSIano dnia..ocimssissssssisnises 2022r.
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
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